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Legenda
COND Caixa de passagem de sobrepor modelo condulete (4x2) - alta

400x400x150
Caixa de passagem de sobrepor no teto

be Interruptor paralelo - 1 tecla a 1,10m do piso

bs
bs Interruptor paralelo - 2 teclas a 1,10m do piso

bw Interruptor simples - 1 tecla a 1,10m do piso

az
az Interruptor simples - 2 teclas a 1,10m do piso

bh
bhbh

Interruptor simples - 3 teclas a 1,10m do piso

bl
2x2052 Luminária LUMAVI (ou equivalente) 20W - Completa - Modelo 2447

53 bw
2x10 Luminária LUMAVI (ou equivalente) 9/10W - Completa - Modelo 1261

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
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Legenda

200x200x100
Caixa de passagem de embutir na parede

Pass Caixa de passagem de sobrepor na parede - Condulete

400x400x150
Caixa de passagem de sobrepor no teto

an
an Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 2 teclas a 1,10m do piso

bb Interruptor paralelo - 1 tecla a 1,10m do piso

al
al Interruptor paralelo - 2 teclas a 1,10m do piso

ap Interruptor simples - 1 tecla a 1,10m do piso

ar
ar Interruptor simples - 2 teclas a 1,10m do piso

as
2x2025 Luminária LUMAVI (ou equivalente) 20W - Completa - Modelo 2447

25 aq
2x10 Luminária LUMAVI (ou equivalente) 9/10W - Completa - Modelo 1261

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Legenda das indicações
200x200x100 Aço pintada - alta(ref Brum) - 200x200x100 mm

400x400x150 Aço pintada - teto (ref Lukbox) - 400x400x150 mm

Pass CONDULETE - SOBREPOR - Caixa Condulete - passagem (altura da eletrocalha)
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Legenda
a
a
a

Interruptor 1 simples e 2 paralelos - 3 teclas a 1,10m do piso

an Interruptor paralelo - 1 tecla a 1,10m do piso

a
a Interruptor paralelo - 2 teclas a 1,10m do piso

d Interruptor simples - 1 tecla a 1,10m do piso

o
o Interruptor simples - 2 teclas a 1,10m do piso

j
jj

Interruptor simples - 3 teclas a 1,10m do piso

p
2x202 Luminária LUMAVI (ou equivalente) 20W - Completa - Modelo 2447

2 l
2x10 Luminária LUMAVI (ou equivalente) 9/10W - Completa - Modelo 1261

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Cabo cobre nú 50 mm² - aterramento

Tubulação Elétrica Rígida -  Parede
Tubulação Elétrica Rígida no Teto

OBS 1 .: Tubulação Rígida = Eletroduto ou Condulete
Eletrocalha 150x50

Tubulação Elétrica Rígida no Piso

OBS 2 .: Toda tubulação da iluminação ficará acima do
forro e será com tubulação rígida.
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